
 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
     

Wydział Inwestycji Starostwa Powiatowego w Cieszynie zaprasza do złożenia oferty w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia na dobór i wymianę istniejących kotłów na jeden 

kocioł gazowy w budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej przy ul. Modrzewiowej 1 w 

Drogomyślu  

 

Oferta powinna zawierać cenę opracowania dla niżej wymienionych wymagań: 

I.   

1. Dobór kotła gazowego np. Viessmann Vitocrossal 100 typ Cl 1, z osprzętem, 

czopuchem i instalacją oraz sporządzenie rysunków; rzutu kotłowni i schematu 

technologicznego kotłowni. 

2. Wymiana istniejących kotłów na jeden kocioł gazowy w kotłowni budynku  

Warsztatów Terapii Zajęciowej.  

3. Zakres robót powinien obejmować również:  

1). Wymianę instalacji c.o. i c.w.u. w kotłowni oraz instalacji z.w. i c.w.u. do 

podgrzewaczy wraz z izolacją, 

2). Wymianę rozdzielaczy grzewczych wraz z podejściami do istniejących przewodów 

rozdzielczych, 

3). Wymianę armatury zaworowej, zaworów bezpieczeństwa i naczyń wzbiorczych, 

4). Wymianę obiegów pompowych wraz z pompami sterowanymi elektronicznie oraz 

trójdrogowymi zaworami mieszającymi, 

5). Montaż filtroodmulników z wkładem magnetycznym w celu zabezpieczenia nowej 

armatury i urządzeń przed zanieczyszczeniami z istniejącej instalacji c.o., 

6). Zabezpieczenie obiegów zaworami antyskażeniowymi, 

7). Montaż stacji uzdatniania wody w celu zapewnienia optymalnych właściwości wody 

dla obiegu kotłowego, 

8). Montaż płytowego wymiennika ciepła rozdzielającego obieg kotłowy (pierwotny)        

i obieg instalacyjny (wtórny), 

9). Wymianę systemu wykrywania i sygnalizacji niebezpiecznych stężeń gazu, na system 

GAZEX składający się z: modułu alarmowego MD-2.ZA, impulsowego zasilacza 

systemowego PS-3, akumulatora do zasilacza AKU 7, sygnalizatora akustyczno-

optycznego SL-32, detektora metanu DEX-12, pełnoprzelotowego zaworu klapowego 

MAG-3 DN50, 

10). Rozbiórka starych i wykonanie nowych fundamentów dla kotła wraz z uzupełnieniem 

posadzką z płytek ceramicznych ze spadkiem w kierunku studzienki schładzającej, 

11). Wykonanie studzienki schładzającej o pojemności  250 dm3,  

12). Wymiana drzwi wejściowych na drzwi o wym. 90x200 cm o klasie odporności 

ogniowej EI30, 

13). Czyszczenie istniejących murowanych przewodów spalinowych i wentylacyjnych w 

kotłowni, 

14). Montaż komina ze stali nierdzewnej do pracy w nadciśnieniu dla odprowadzenia 

spalin    z kotła, wyprowadzonego ponad dach i wyposażonego w wyczystkę,  

15). Zabezpieczenie pod względem p.poż. i szczelności przejść przewodów przez 

przegrody budowlane, 

16). Malowanie pomieszczenia kotłowni farbami emulsyjnymi, 

17). Wykonanie instalacji elektrycznych:  kotła oraz palnika, pomp kotłowych, pomp 

obiegowych, pompy cyrkulacyjnej, zmiękczacz jonowymiennego wody, pompy 

zatapialnej dla studzienki schładzającej, uziemienia urządzeń i rurociągów, 

oświetlenia kotłowni zgodnie z PN (awaryjne IP65), awaryjnego wyłącznika prądu na 



zewnątrz pomieszczenia kotłowni lub wewnątrz bezpośrednio przy wejściu, czujnika 

temperatury zewnętrznej. 

Oferta winna zawierać również: 

a). Odbiór kominiarski, 

b). Odbiór przez UDT z przygotowaniem wymaganej dokumentacji odbiorowej , 

c). Procedura odbiorowa w zakresie instalacji gazowej. 

d). Wykonanie dokumentacji powykonawczej, 

e). Pomiary instalacji elektrycznych. 

 

4. Dane budynku i zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową 

1). Powierzchnia netto ogrzewana Af - 1 526,74 m2, 

2). Kubatura grzewcza Ve - 5 267,24 m3, 

3). Kubatura V  - 9 157,30 m3, 

Ilość osób przebywających dziennie w budynku na zajęciach i korzystających z ciepłej 

wody użytkowej - 90, w tym: 

4). Ilość osób korzystających z c.w.u. do mycia rąk - 90, 

5). Ilość osób korzystających z c.w.u. w kabinie prysznicowej - 23, 

 

II. Cena oferty powinna obejmować: 

a. pełny zakres robót i uwzględniać wszystkie koszty związane z wykonaniem 

przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami,  

b. inne koszty związane z realizacją przedmiotowego zamówienia, jak np.: koszty 

organizacji terenu budowy, korzystanie z mediów, zaplecza socjalnego, 

przygotowania odbioru końcowego, wykonanie dokumentacji powykonawczej,          

w tym: wykonanie niezbędnych badań i pomiarów, certyfikatów, atestów, aprobat 

technicznych na zastosowane wyroby, materiały i urządzenia. 

Oferta winna być sporządzona w formie kosztorysu uproszczonego z podaniem zakresu 

robót z podziałem na branże: instalacyjną sanitarną, instalacyjną elektryczną i 

ogólnobudowlaną. Zamawiający zastrzega sobie wybór najtańszej oferty. 

 

III. Wykonawca winien jest dysponować osobami posiadającymi uprawnienia niezbędne 

do wykonania zamówienia, którymi są uprawnienia do pełnienia samodzielnych 

funkcji technicznych w budownictwie:  

1) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                    

i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych    

w rozumieniu ustawy Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. Nr 0 z 2016r. poz. 290) 

lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej 

obowiązujących przepisów albo uprawnienia równoważne wg przepisów kraju ich 

uzyskania, z podaniem informacji na temat ich kwalifikacji zawodowych oraz zakresu 

możliwych do wykonywania czynności,       

2) do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji                  

i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane j.w. 

 

IV. Termin złożenia oferty: 

Do dnia 27.09.2017 r. do godz. 9.00 w kopercie z napisem: „Oferta na wymianę kotłów z 

instalacją w budynku WTZ w Drogomyślu”, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn - Wydział 

Inwestycji. 

 

 

IV.  Termin wykonania zadania: 

    Od podpisania umowy z Wykonawcą  do 03.11.2017 r. 



V. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Wykonawca zobowiązuje się 

wykonać przedmiot umowy z wyrobów i materiałów własnych dostarczonych przez 

siebie na teren budowy na własny koszt i ryzyko. 

VI. Gwarancje: 

Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji: 

 - na zastosowane wyroby i materiały - wg gwarancji producenta, 

 - na wykonane roboty - 5 lat  

 

 

 

 

 

 

  


